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Akreditovana zkuSebni laboratof €. 1147, Hygienicka laboratofKlatovy,

Laborator autorizovana podle zakona ¢. 258/2000 Sh.

MC-Bauchemie s.r.o.
Skandinavska 990

267 53 Zebrak

Véc: zhodnoceni vyrobkul pfichdzejicich do styku s potravinami

V souladu s § 5 zdkona &. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni, jste
pozadali o ovéreni zdravotni nezavadnosti vyrobku

Zentrifix KMH
vyrobce: MC-Bauchemie MiillerGmbH& Co. KG
dodavatel: MC-Bauchemie s.r.o.

Jednd se o vyrobek, ktery zajistuje mineralni protikorozni ochranu a adhezni mustek
s cementovou bazi.

Vyrobek urceny ke styku s pitnou vodou musi dle § 3 odst. 2 vyhlasky 409/2005 Sb. splfiovat
limity vyluhovych zkouSek. Vyluhovym testem zjistény podil na zneliSténi vody nesmi
pfesahnout u tohoto typu vyrobku hygienicky limit sledovaného ukazatele v pitné vodé dané

vyhladkou Ministerstva zdravotnictvi ¢. 252/2004 Sb. ve smyslu poZadavk( wvyhlasky
409/2005 Sb.

Na zakladé provedenych vyluhovych testl — viz protokol PSV 10/18 ze dne 14.6.2018 - Ize
konstatovat, Ze:

vyrobek spliuje za podminek autorizovaného vysetieni poZzadavky pro trvaly
styk s pitnou vodou

dané vyhlaskou €. 409/2005 Sb., O hygienickych pozadavcich na vyrobky prichazejicich do
styku s pitnou vodou a na Upravu vody.

V Klatovech, dne 28.6.2018 ﬂ//’/g_/
NDr. lak Krysl, CSc.
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